
CALIBRACIÓN DEL ZERO

1.	 Comprobar que la instalación se en-
cuentra despresurizada.

2.	 Pulsar simultáneamente los botones 
ENTER y START PRESSURE hasta 
que indique 0.0 intermitente (Fig. 1).

3.	 Pulsar Enter para validar. 

FONDO DE ESCALA

1.	 Comprobar que la instalación se en-
cuentra presurizada (Fig. 2).

2.	 Pulsar simultáneamente los botones 
ENTER y START PRESSURE has-
ta que el número que aparece en la 
pantalla parpadee.

3.	 Modificar mediante los pulsadores 
 la presión deseada.

4.	 Pulsar Enter para validar.
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