
TARATURA DELLO ZERO

1. Verificare che l’installazione sia de-
pressurizzata. 

2. Premere simultanemente i pulsanti 
ENTER è START PRESSURE finché 
vediemo 0.0 lampeggiare (FIg. 1).

3. Premere ENTER per validare.

FONDO SCALA

1. Verificare che l’installazione sia pres-
surizzata (Fig. 2).

2. Premere simultaneamente i pulsan-
ti ENTER è STOP finché lampeggi il 
numero suilo schermo.

3. Modificare mediante  la pressio-
ne desiderata.

4. Premere ENTER per validare.
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